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Energiemanagement HFB
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ISO 50001 bij HFB

Certificaat in 2017

Middel ≠ Doel
Norm met eisen voor energiemanagement

34 overheden wereldwijd
HFB is er 1 van



Administratieve 
hoofdgebouwen: 80%

Overige gebouwen: 20%

HFB betaalt energiefactuur in 57 gebouwen

Administratieve hoofdgebouwen: 
80% van dit energieverbruik
Lokaal team (omzendbrief) > energieteam

Scope ISO 50001

ISO 50001: scope en teams?



ISO 50001: Scope 2018 – 2019

VAC Hasselt VAC Gent Martelaarsplein 7 Herman Teirlinck

VAC Antwerpen VAC Brugge Martelaarsplein 19 Conscience

VAC Leuven Ellips Arenberg Ferraris



The proof of the pudding...
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ISO 50001: Het Facilitair Bedrijf

Energiebeleid

Energieplanning

Implementatie 
en uitvoering

Controle

Directie-
beoordeling

DIRECTIE

AANKOOP
COMMUNICATIE/HR
BOUWPROJECTEN
VASTGOED

FACILITAIR 
MANAGEMENT
INTERNE CONTROLE



Energiebeleid HFB
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Energiebeleidsverklaring HFB

ISO 50001-gebouwen: gem. - 3 % kWhpr/jaar (2015 – 2030)

Nieuwbouw: streven naar energiepositieve gebouwen

Inhuren: streven naar lange termijn circulaire duurzaamheid



Energievisie op gebouwniveau

➢ Energievisie C algemeen gebouwbeheer

1. Vastgoedstrategie 

▪ eigendom 

▪ huur en huurperiode

▪ …

2. Status van vastgoed

▪ Behoud met flexibel gebruik

▪ Masterplan met strategische renovatie naar toplevel

▪ Afstoot

3. Status stuurt investeringen aan 
over verschillende gebouwen



Energievisie op gebouwniveau

➢ Doorlichting + afwegen resultaten

1. Functionele doorlichting gebouw

▪ Ruimtegebruik, Security scan,…

▪ Energiescan: acties en terugverdientijden

2. Conditie van een gebouw of element 

▪ Conditiestaatmeting (HFB: NEN 2767)

▪ Nood of opportuniteit tot vervanging

3. Technologische levensduur van een element

▪ Zijn wisselstukken voorradig?

▪ Is er nog kennis in de markt voor configuratie?

➢ Visie en actieplannen
▪ HFB: Gebouwfiche per gebouw



Van visie naar uitvoering



➢ Alarmen
➢ Maandelijks geautomatiseerd energieprestatierapport per gebouw met 

maximale afwijkingen (significante verbruikers)

Monitoring, meting en analyse



Wettelijke en andere eisen

➢ Generiek geautomatiseerd wetgevingsrapport
➢ Specifieke wetgeving per gebouw (per installatie) met opvolging
➢ + Milieuconformiteitsaudits



Communiceren en opleiden



Resultaten registraties  



Addenda onderhoudscontracten

➢ Aanvulling onderhoudscontracten met
➢ Service Level Agreement

➢ Bonusprincipe voor
➢ Voorstellen en realiseren van energiebesparende maatregelen

➢ Verankering principes ISO 50001

Plan Do

CheckAct

Continu verbeteren



Controle
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Nulmeting

➢ kWhpr/werkplek over twee gebruiksjaren 
➢ - 50%: Energiebesparingen, update werkplekken, wijziging scope
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0,02

0,14

2015 2016 2017 2018
(PREDICTIE)

Eenheidsprijs elektriciteit en aardgas (€/kwh)

Elektriciteit Aardgas

Te herinvesteren energiebudget

€ 
450.000

€ 
650.000

€ 
700.000

€ 
900.000



Primaire energieverbruiken
2017 versus 2016

AARDGAS ELEKTRICITEIT
ENERGIE PER 

WERKPLEK

Ellips 1% -2% -1,5%

Martelaarsplein 7 16% -2% 3,5%

Martelaarsplein 19 -3,5% 0,5% -1%

VAC Antwerpen -16,5% -16,5% -16,5%

VAC Gent -12,5% -12% -12%

VAC Leuven -6,5% 3,5% 2%

VAC Brugge -12,5% 1% -2,5%

VAC Hasselt -7,5% 0,5% -2%

Ferraris 4% -2,5% -1%

Arenberg -39% -2% -6%

Conscience 0% -13,5% -10,5%

Totaal -4,5% -5% -5%



➢ HVAC + elektrische sturing

Kostprijs Besparing op 
jaarlijkse energiekost

Eerste fase

Terugverdientijd

Case: optimalisatie VAC Brugge

+/- €
38.625

€
30.769

10
maanden



➢ Verfijning optimalisatie

Kostprijs Besparing op 
jaarlijkse energiekost

Tweede fase

Terugverdientijd

Case: optimalisatie VAC Brugge

+/- €
60,000

€
30.769



Kostprijs Besparing op 
jaarlijkse energiekost

Tweede fase

VAC Brugge 
In gebruik 

25
jaar

Case: optimalisatie VAC Brugge

➢ Verwachte besparing over 25 jaar

➢ OVERWAAK BEHOUD BESPARINGEN
DOOR ENERGIEBEHEER

+/- €
60,000

€
30.769

€
1.300.
000



Slim 
energiebeheer 

BEDANKT!

… Vragen?

SLIM ENERGIEBEHEER VOLGENS ISO 50001


